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Отопление

ул.Гайдара, д.6, подвал откачка воды 6 м/часов м3 78

10.01.2022г. мощность насоса 13м3/час

ул.Гайдара, д.6, подвал откачка воды 6 м/часов м3 78

11.01.2022г. мощность насоса 13м3/час

ул.Гайдара, д.6, подвал откачка воды 4 м/часов м3 52

12.01.2022г. мощность насоса 13м3/час

ул.Гайдара, д.6, подвал откачка воды 6 м/часов м3 78

14.01.2022г. мощность насоса 13м3/час

ул.Гайдара, д.6, подвал откачка воды 6 м/часов м3 78

17.01.2022г. мощность насоса 13м3/час

ул.З.Косм., д.15, кв.55,58 демонтаж унитаза в кв.58 шт. 1

демонтаж трубопровода д.110мм м. 5,75

прокладка трубопровода д.110мм м. 5,75

демонтаж трубопровода д.50мм м. 2,25

прокладка трубопровода д.50мм м. 2,25

установка патрубка комп.д.110мм шт. 2

установка ПЧП с манжетой д.110мм шт. 2

манжета д.110х123мм шт. 1

установка отвода д.110х45 шт. 2

установка отвода д.50х90 шт. 3

установка ревизии д.110мм шт. 1

установка перехода д.110/50мм шт. 1

установка тройника д.110х45 шт. 1

установка тройника д.50х90 шт. 1

установка крестовины д.110/110/110/50 

с кольцом
шт. 1

установка унитаза в.кв.58 шт. 1 32/01

ул.З.Косм., д.15, кв.116,119 демонтаж унитаза шт. 2

демонтаж трубопровода д.110мм м. 5

прокладка трубопровода д.110мм м. 5

демонтаж трубопровода д.50мм м. 1,5

прокладка трубопровода д.50мм м. 1,5

установка патрубка комп.д.110мм шт. 2

установка ПЧП с манжетой д.110мм шт. 1

манжета д.110х123мм шт. 3

установка отвода д.110х45 шт. 3

установка отвода д.110х90 шт. 1

установка отвода д.50х45 шт. 4

установка отвода д.50х90 шт. 1

установка ревизии д.110мм шт. 2

установка ревизии д.50мм шт. 1

установка тройника д.110х90 шт. 1

установка тройника д.50х90 шт. 1

установка крестовины д.110/110/110/50 

с кольцом
шт. 1

установка унитаза шт. 2 73/1/01

ул.Оплеснина, д.18, подвал откачка воды 8 м/часов м3 104

12.01.2022г. мощность насоса 13м3/час

ул.Оплеснина, д.18, подвал откачка воды 6 м/часов м3 78

13.01.2022г. мощность насоса 13м3/час

ул.Оплеснина, д.18, подвал откачка воды 6 м/часов м3 78

2. Работы по текущему ремонту


