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смена сгона в сборе д.25мм L=150мм шт. 1

смена крана шарового д.25мм г-г шт. 2

врезка в действующие сети д.15мм 

(сбросной кран с резьбой)
врез. 2

резьба д.15мм шт. 2

кран шаровый д.15мм г-ш шт. 2

ул.Гайдара, д.9, подвал смена сгона в сборе д.32мм L=130мм шт. 1

смена сгона в сборе д.25мм L=150мм шт. 1

смена сгона в сборе д.25мм L=200мм шт. 4

смена крана шарового д.32мм г-г шт. 1

смена крана шарового д.25мм г-г шт. 5

муфта разъём.пп д.32х1" НР шт. 1

врезка в действующие сети д.15мм 

(сбросной кран с резьбой)
врез. 6

резьба д.15мм шт. 6

кран шаровый д.15мм г-г шт. 6

ул.Горького, д.1Б, подвал смена сгона в сборе д.20мм L=200мм шт. 2

под кв.56
врезка в действующие сети д.15мм 

(сбросной кран с резьбой)
врез. 2

резьба д.15мм шт. 2

кран шаровый д.15мм г-г (б/у) шт. 1

кран шаровый д.15мм г-ш (б/у) шт. 1

ул.З.Косм., д.15, кв.108 разборка трубопровода д.20мм м. 0,50

установка радиатора бимет.6 секций пр-р 1

(материал жильца)

установка пробок д.20мм шт. 4

(материал жильца)

смена сгона в сборе д.20мм L=150мм шт. 2 101/12

ул.З.Косм., д.15, подвал смена сгона в сборе д.20мм L=110мм шт. 1

(под кв.108) смена сгона в сборе д.20мм L=150мм шт. 1

врезка в действующие сети д.15мм 

(сбросной кран с резьбой)
врез. 2

резьба д.15мм шт. 2

кран шаровый д.15мм г-ш шт. 2

ул.Первом., д.2/3, кв.28 замена трубопровода ст.д.15мм м. 6,0

приварка резьбы д.15мм шт. 1

врезка в действующие сети д.15мм 

(ветка на кухню)
врез. 1 98/12

ул.Гайдара, д.6Б, кв.17 развоздушивание стояка 90/12

ул.Горького, д.1Б, кв.13 развоздушивание стояка 22,152/12

ул.Горького, д.1Б, кв.39 развоздушивание стояка 55/12

ул.Горького, д.1В, кв.39 обследование инженерных сетей 112/12

ул.З.Косм.,д.13, кв.50 развоздушивание стояка 186/12

ул.З.Косм.,д.15, 5 под. обследование инженерных сетей 64/12

ул.З.Косм.,д.15, кв.36 развоздушивание стояка 206/12

ул.З.Косм.,д.15, кв.45 развоздушивание стояка 212/12

ул.Нагорная, д.5, кв.3 отогрев стояка 53/12

ул.Оплеснина, д.22, кв.62 обследование инженерных сетей 135/12

ул.Первом., д.2А, подвал смена трубопровода пп д.32мм м. 0,30

муфта пп д.32мм шт. 2 89/12
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